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Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Azienda acqua potabile

6802 Rivera

Descrizione campione: Acqua potabile da sorgente, depo il trattamento UV Data prelievo: 09.10.2007
Data accettazione: 09.10.2007
Punto di prelievo: Camera di raccolta Zarige - Zarigo Data inizio analisi: 09.10.2007
ez Riyerd Data fine analisi: 16.10.2007
Temperatura prelievo: 10.0°C
Prelievo eseguito da: AAP
N° Ordine Tariffa Condizioni Netto
07-002673 fr. 577.50 50 % fr. 288.75 IVA esclusa Seqguira fattura
Analisi
Descrizione Metodo - Risultato Unita di misura
Temperatura {punto di prelievo) MSDA 27A/2 (CD2005) 10.0 °C
Conducibilita eleitrica a 20°C / SOP-LABOS1 57 pS/cm
Valore pH (in laboratorio) SOP-LABOS1 7.13
Consumo acido a pH 4.3 SOP-LAB0S1 0.36 mmol/L
ldrogencarbonato (HCO3-, calcolato) SOP-LABOST 19 mg /L
Durezza temporanea SOP-LABOS51 0.18 mmol/l.
Durezza totale SOP-LABO51 0.25 mmol/L
pHs (pHeq) MSDA 27A/36 (CD2005) 9.41
Indice di saturazione MSDA 27A/36 (CD2005) -2.28
Anidride carbonica aggressiva ({CO2 aggr.) MSDA 27A/36 (CD2005) 3.0 mg CO2/L

Caratterizzazione

MSDA27A Tab. 27.1 /34-36

Aggressiva, molto

dolce

il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente ali campiong/i sottoposto/i a prova.
Esso non pud servire & scopo pubblicitd o fare stato in caso di contestazioni ufficiall. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici. La riproduzione parziale & vietata.
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